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APRESENTACAO

O presente documento consolida os servigos executados através do contrato N°
046/2000 firmado entre a SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS - SRH e a
empresa ALOFE ASSESSORIA E PROJETOS S/C LTDA | para a elaboragio do Projeto
Executivo do SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’'AGUA BATENTE-PATOS E
LOCALIDADES ADJACENTES no municipio de Morada Nova.

Os estudos desenvolvidos, conforme os Termos de Referéncia, sdo constituidos po
atividades especificas gue permitem a elaboragdo dos seguintes documenios, que compéem
v acervo do projeto.

Volume i - Relatorio Geral - Textos
Volume 2 - Memorial de Céalculos;
Volume 3 - Orgamentos;
Volume 4 - Especificagdes Técmcas € Normas de Medigdes e Pagamento,
Voiume 5 - Desenhos — Tomo 1
Desenhos — Tomo H
Desenthos — Tomo L1
Desenhos — Tomo 1V
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RELACAO DE MATERIAL
EM | NePAINEL [ coDIGO | QuANT | DESCRIGAQ
1 1 €sc 1 |CHAVE SECOIONADORA GERAL, TRIPOLAR, ACIONAMENTO SOB CARGA 40A, 60OV
2 3 v 1 |VOLTIMETRO DIGITAL, TAMANHO 96:x96mm DE 3 DIGITOS
3 4 cev 1 |CHAVE COMUTADORA DE VOLTMETRO (O-RS-ST-TR)
4 g.‘,_'_g.i:‘.‘% 6 |con.mm BASE4FUSIVEL NH, ULTRA RAPIDO COMPLETO 30A
s 2 1A-2A 2 1 . DE 3 DIGITOS
6 12 |icca-2ccA | 2 lCHAVE COMUTADORA DE AMPERWETRO
7 17c-21C 6 |TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELACAQ 50/5A
B 5 1QP-2CP 2 |CHAVE DE ISOLACAD DE POTENCIA (DISJUNTOR) DE 30A
161201 ]couuron AUXILIAR C/ BOBINA EM 220V, 2NA+2NF, 380V
9 162-2C2 4 |(Ref.: SIEMENS, TIPO 3TH4722-A0
10 1RSC-ZRSC 2 |RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA TPQ 3JUASE, FAIXA 20-32A
1 1 1H=2H 2
12 10 1c5-2CS 2
13 a 1BL—2BL 2
14 9 18D-28D 2
15 7 1ILV=2LV 2
16 6 WA-2LA 2
17 T 5
18 1SST-255T 2 CHAVE SOFT-STARTER 3RW22 28-1AB1S SIEMENS (OU SIMILAR) 380V/60Hz PARA 15CV
19 1P~ 20P 2 [CAPACITOR PARA CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA TRIFASICO DE 2,5KVAr
20 BN 3
ARMARIO EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO ANTE-FERRUGEM, PINTADO NA COR CINZA
2 = 1 |PARA SOBREPOR, COM PUXADOR E CHAVE YALE, TENDO TODO COMANDO E INDICADORES
MONTADOS NA PORTA E EQUIPADO C/ PLACA DE IDENTIICAGAG EM ACRILICO FIXADA
ATRAVES DE CRAVOS NA DIMENGAO DE S0x150mm, CONFORME PROJETO

LEGENDA:
(1 — TENSAO (V)
00 — PLAQUETA GERAL <2 - PESO (Kg)
|3 — DATA DE FABRICAGAO
-
1 — No. DO MOTOR
01 — PLAQUETA DO MOTOR <, _ porENCIA DO MOTOR (CV)
1 — CHAVE GERAL
2 — MODULO DE COMUNICAGAO DO SOFT—STARTER
3 — VOLTIMETRO DIGITAL
4 — COMUTADOR DO VOLTIMETRO
5 — CHAVE DE ISOLAMENTO DE POTENCIA
6 — SINALIZAGAO DE DEFEITO
7 — SINALIZAGAO MOTOR LIGADO
8 — BOTAO LIGA
9 - BOTAO DESLIGA
10 — CHAVE SELETORA
11 - HORIMETRO
12 — COMUTADOR DE AMPERIMETRO
NOTA:

ALTAS TENSOES PODEM ESTAR PRESENTES MESMO APOS A DESCONECGAO
DA ALIMENTAGAO, AGUARDE PELO MENOS 3 MINUTOS PARA A DESCARGA
DEVE SER COLOCADO NO INTERIOR DO ARMARIO, EM LOCAL VISIVEL

E EM MATERIAL NAO PERESIVEL O SEGUINTE AVISO:

/PERIGO

SEMPRE DESCONECTE A ALIMENTACAO GERAL ANTES DE TOCAR
QUALQUER COMPONENTE ELETRICO ASSOCIADO A SOFT—STARTER.

DOS CAPAC

SEMPRE CONECTE A CARCACA DO EQUIPAMENTO DO AO TERRA DE

ITORES DE POTENCIA.

PROTECAO NO PONTO ADEQUADO PARA ISSO.
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DIAGRAMA UNIFILAR

ALIMENTADOR

LEGENDA

1 — POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 300/11

2 — CHAVE FUSMNEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV~100A NBI 95 Kv

3 - TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUIGAD AEREA DE 15 Kv, RELACAD 13.800
13.200-12.600/380,/220v, POTENCIA DE 30KVA

COELCE 3-13.800 V

4 — PARA-RAKD TIPG VALVULA PARA 12KV, PARA MONTAGEM EM CRUZETA DE CONCRETO

5 — ISOLADOR DE SUSPENSAO, EM VIDRO TEMPERADO, TIPO GARFO £ OLHAL P/15KV
6 ~ HASTE DE TERRA DE AGO COBREADO DE SEGAO CIRCULAR 5/87x2.4m
7 — ELO FUSMEL 2H

B - CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPG NORMAL
9 —~ CABO COBRE NO 35mm2

10 - FIO DE COBRE NO 35mm2

11 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDD "CONTENDO 3x16mm2 E 1x16mm2 (CABO DE
PVC 70" C - ISOLAMENTO P/1KV

12 — DISIUNTOR TRIPOLAR S00V/S0A. SKA EM CAIXA ISOLADA

’*’ 13 — CURVA DE PVC P/ELETRODUTO @3
4= 13 14
= 14 — LUVA DE PVC P/ELETRODUTO o3
T = 15 — MANILHA DE BARRO VITRIFICADA DIAMETRO 12 £ PROFUNDIDADE DE 400mm
> A - QUADRO DE MEDICAD TRFASICO, MONTAGEM EM POSTE, PADRAO COELCE,
%l""‘m' MEDICAD SECUNDARIA, DIMENSOES 1200 x 900 x 260mm

# 3°C/3n18(18)mm2 0BS.; — TODOS MATERIAIS USADOS SERAO PADRAD COELCE

~ A RESISTENCIA DO ATERRAMENTO DEVERA SER MENOR OU IGUAL A 20 OHMS

_QUADRO DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS:-0QDC
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